KANTON
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Muster - Brandschutznachwels

fur ein
Mehrfamilienhaus, dreigeschossig

Tragwerk nicht brennbar (nbb)

Version vom 08. Februar 2010

Haupteingang

Tragwerk R 30 (nbb)

Heizung Pelletslager

Objektidentifikation:

Gemeinde: 6460 Altdorf

Objekt: MFH, 3-geschossig, Tragwerk nbb

Standort: Beispielstrasse 27, 6460 Altdorf

Parzelle: 1023

Bauherrschaft: Max und Trudi Muster, Testweg 2, 6467 Schattdorf
Projektverfasser: Hans Planer, Architektenstrasse 12, 6460 Altdorf

dazugehdrende Planunterlagen: Grundrisse 08.02.10 (UG, EG, 1.0G, DG)
Schnittplane 08.02.10

Der Muster-Brandschutznachweis basiert auf dem gleichnamigen Dokument des Kantons Schwyz. Die Verwendung des Ge-
dankengutes zur Erarbeitung der vorliegenden Fassung erfolgt mit Zustimmung des Kantons Schwyz.

Sicherheitsdirektion Telefon: 041 875 2352

Amt fur Bevolkerungsschutz und Militar Telefax: 041 875 23 49

Lehnplatz 22, 6460 Altdorf Sachbearbeiter/ in:  Thomas Flachsmann
Internet: www.ur.ch E-Mail: thomas.flachsmann@ur.ch
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Muster-Brandschutznachweis MFH, 3-geschossig, Tragwerk nbb 2

Schutzabstande:

Die Schutzabstéande zu Nachbarobjekten, geméass den Brandschutzvorschriften, werden all-
seitig eingehalten.

Tragwerk:
Anforderung:
- UG R 60 (nbb)
- EG, 1.0G R 30 (nbb)
-DG RO
Ausfihrung:

- Das UG bis zum DG wird in Backstein, Kalksandstein oder Beton erstellt. Die
Betonkonstruktion sowie das Mauerwerk erfillen gemass BSR-online die
Anforderungen R 60 (nbb).

- Die drei Stahlstiitzen in der Autoeinstellhalle im EG werden so dimensioniert, dass sie
einen Feuerwiderstand von R 30 erreichen. (Nachweis als Beilage)

Brandabschnitte:

Anforderungen:
- Heizraum und Pelletsraum
(je ein separater Brandabschnitt) El 60 (nbb)
- Treppenhaus UG-DG El 60 (nbb)
- Autoeinstellhalle El 30 (nbb)
- je Wohnung ein Brandabschnitt El 30 (nbb)
- Installationsschéchte El 30 (nbb)
- Abgasanlagen El 60 (nbb)
Ausflihrung:

- Das UG bis zum DG inkl. Treppenhaus wird in Beton, Backstein- oder Kalksandstein-
Mauerwerk erstellt. Die Betonkonstruktion sowie das Mauerwerk erfullen gemass
BSR-online die Anforderung EI 60 (nbb).

- Die Turen in brandabschnittsbildenden Wanden sind EI 30.

- Leitungsdurchfiihrungen und Durchbriiche in brandabschnittsbildende Bauteile
werden EI 30 abgeschottet.

- Die Steigschéachte werden in den Decken tber UG und 1.0G horizontal unterteilt.

- Die Abgasanlagen werden mit 10 cm Backstein ummauert. Dies entspricht gemass
BSR-online der Anforderung EI 60 (nbb).

Verwendung brennbarer Baustoffe:

- Die Aussenschicht der Wénde wird verputzt.

- Die oberste Schicht des Flachdaches hat eine Kiesabdeckung.

- Fur das Dach werden Warmedammplatten aus Polystyrol-Hartschaum mit
Brandkennziffer (BKZ) 5.1 verwendet.

- Im Fluchtweg (Treppenhaus) werden die Wande und Decken verputzt, Bodenbelag Platten
oder Teppich BKZ 5.2.




Muster-Brandschutznachweis MFH, 3-geschossig, Tragwerk nbb 3

Flucht- und Rettungswege:

- Das Treppenhaus ist der einzige Flucht- und Rettungsweg. Die Treppe verlauft gerade und
hat eine Breite von 1.2 m.

- In der Autoeinstellhalle wird im Tor eine Fluchttlir eingebaut (Fluchtdistanz kleiner 20 m).

- Samtliche Fluchtwegtiren (Hauseingangs- und Wohnungstiren sowie die Fluchttur
Autoeinstellhalle) haben 90 cm freie Durchgangsbreite.

- Die Hauseingangstir sowie die Fluchttire Autoeinstellhalle 6ffnen in Fluchtrichtung und
sind von innen jederzeit mittels eingebauten Drehknopfzylindern zu 6ffnen.

Sicherheitsbeleuchtung / Rettungszeichen:

- Bei der Fluchttiire in der Autoeinstellhalle wird ein sicherheitsbeleuchtetes Rettungszeichen
angebracht. Die Mindestseitenlange des Rettungszeichens betragt 200 mm.

Loscheinrichtungen:

- 1 Handfeuerléscher Schaum 9 kg im Treppenhaus EG
- 1 Handfeuerldéscher Pulver 9 kg in der Autoeinstellhalle bei der Fluchttire ins Freie

Feuerwehrzufahrten:

Die horizontal abgewickelte Distanz zwischen 6ffentlichem Verkehrsweg und Geb&audeein-
gang betragt weniger als 40 m. Die Einstiegshohe fur die Feuerwehr ist kleiner als 13 m.
Gemass der "Richtlinien betreffend die Zuganglichkeit fir Rettungs- und Feuerwehrfahrzeu-
ge sowie fur die Zutrittsmoglichkeiten zu Geb&uden fir die Feuerwehr" sind fur Wohnbauten
keine weiteren Massnahmen notwendig.

Aufzugsanlage:

- Es wird ein Maschinenraumloser Aufzug im Treppenhaus erstellt. Steuerschrank im UG mit
Schranktir aus Blech.

- Der Aufzugsschacht hat zu oberst eine Entrauchungsoéffnung ins Freie. Der lichte
Querschnitt betréagt 1°600 cm?.

- Im Aufzugsschacht werden keine Fremdinstallationen erstellt.

- Bodenbelage sowie Wand- und Deckenverkleidungen in der Liftkabine sind aus Material mit
mindestens BKZ 5.2.

Warmetechnische Anlagen:

Beschreibung:
Das Gebaude wird mit einer zentralen Pelletsheizung beheizt.
In einigen Wohnungen werden separate Abgasanlagen fir den Anschluss von Chemi-
néeofen erstellt. Da es sich teilweise um optionale Cheminéedtfen handelt, sind diese
noch nicht definiert.
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Zulassungsdaten der geplanten Anlageteile:
Das "Gesuch warmetechnische Anlagen” wird, vor dem Einbau, durch den Unterneh-
mer an die zustandige Gemeindebaubehdrde nachgereicht.

- Heizkesselanlage fur Holzpellets, 9.2 - 100 kW VKF-Nr. 14379
- Abgasanlage Pelletsheizung T400 VKF-Nr. 15768
- Ummauerung der Abgasanlage Pelletsheizung

Backstein 10 cm VKF-Nr. 16168
- Abgasanlage Cheminéedfen Wohnungen T400 VKF-Nr. 15768
- Installationsschacht fir Abgasanlage Wohnung 2.3 VKF-Nr. 15885
- Cheminéeofen Wohnung 3.1 VKF-Nr. 16871
- Cheminéeofen Wohnung 3.3 VKF-Nr. 17921

Lufttechnische Anlagen:

Fur jede Wohnung wird eine separate kontrollierte Wohnungsliftung erstellt. Die Aussenluft
wird Uber die Installationsschéchte zugeflhrt. Die Fortluft via Fassade abgefuhrt. Die Aus-
sen- und Fortluftleitungen bis zum Liftungsgerat sind aus nicht brennbarem Material.

Die Standorte der Luftungsgeréte sind im Plan ersichtlich.

Fur den innen liegenden Heizraum wird ein Zuluftkanal an der Decke des Veloraumes ins
Freie gefuhrt. Der Zuluftkanal wird im Veloraum EI 30 verkleidet.
Die Abluft wird Uber den Installationsschacht (Umwandung Abgasanlage) abgefihrt.

Kenntnisnahme der Bauherrschaft:

Die Bauherrschaft hat vom Brandschutznachweis und den erforderlichen Brandschutzmass-
nahmen Kenntnis genommen.

Altdorf, 08. Februar 2010

Projektverfasser: Bauherrschaft:
H. Planer M.Muster
Hans Planer Max Muster

Trudi Mateter

Trudi Muster

Beilagen: - Grundrisse UG, EG, 1.0G, DG vom 08.02.10
- Schnittplane vom 08.02.10
- Nachweis Statikberechnung Stahlstiitzen Autoeinstellhalle
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